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CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

>

Destinataires :
COMMUNAUTE DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE - PRESIDENT COMMUNAUTE

DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA MONTARGIS GATINAIS

RECREA BRIARE - DIRECTEUR RECREA BRIARE
RECREA BRIARE - DIRECTRICE RECREA BRIARE

Veuillez trouver ci-dessous les résultats des préléevements effectués dans le cadre du
contrdle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée :
Date du prélévement :

Laboratoire :

PISCINE BRIARE
14/09/2026

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

N° de prélevement(s) : 00171707 00171781
Résultats des mesures terrai Ligﬂﬁﬁéde Fééefzfar}ﬁg R;gﬁgﬁg}gg SPA
Heure du prélévement 13h00 12h33
pH unité pH [[6,9;7,7° - 7.4 7,7
Chlore total mg(ClI2)/L - - 2,2 1,3
Chlore combiné mg(CI2)/L 0,6 - 0,4 0,2
Acide isocyanurique mg/L 75 - 11 <10
Fréquentation instantanée - - 0 0
Température de l'eau °C - - 28,8
Transparence qualitative * - - 0 0
Chlore libre actif mg(CI2)/L|[0,4;1,4° - 1,0 0,4
Chlore libre mg(CI2)/L - - 1,8 1,1
Température de I'eau bain a remc|°C 36 33 31,8
* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoi :lléir(?ti}:l?t %if%f;}ﬁg REgBlégsﬁé\‘X DE| sea
Staphylocoques pathogénes par 10C| n/(100mL) 0 - <1 <1
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h n/mL - 100 2 <1
Pseudomonas aéruginosa par 100m|n/(100mL) 0 - <1 <1
Entérocoques /100mI-MS n/(100mL) 0 - <1 <1
Chlorures mg/L - 250 74,00 27,90
Carbone organique total mg(C)/L - 5 2,8 1,8
Légionella pneumophila sp (L) UFC/L - - 0
Escherichia coli /100ml - MF n/(100mL) - - <1

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) - 0 <1

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 pg/l pour les bains a remous

CONCLUSION SANITAIRE :

Signé a Orléans le 16 octobre 2026

les piscines recevant du public.

Eau des deux bassins de qualité conforme aux normes requises pour

Catherine FAYET |\

Pour la Directrice générale,
La Directrice départementale du Loiret,

Z

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'a son remplacement par un bulletin plus récent
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